
 

 

 
 

ENTRETIEN SYSTÈME MURAL 
 

UNITÉ INTÉRIEURE : 
- Nettoyer les filtres situés dans l’appareil 1 fois par mois. 
- Changer les batteries de la manette 1 fois par année. 
- Faire faire un nettoyage complet de l’unité par un professionnel 1 fois tous 

les 3 à 5 ans au besoin. 
 
UNITÉ EXTÉRIEURE : 

- Dégagement adéquat de l’appareil. 
- Vérifier la propreté de l’unité et nettoyer à l’eau au besoin. 
- Nettoyer le drain à l’extérieur 1 à 2 fois par année, idéalement avec une 

balayeuse de type ShopVac. 
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